Trnavska vodarenska spolo¢nost’,
akciova spolo¢nost’
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921 79 Piestany Reg. No. 271/8-208

Zapisana v obchodnom registri Okresného
sudu Trnava, odd. Sa vlozka €.10263/T

Www.tavos.sk Skuisobné laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznacenych N
e-mail: komadelova.terezia@tavos.sk
tel.: 033/5966301

Cislo vzorky: 3075/2023
Protokol o skuske vzorky ¢. 3075/2023

Nézov a adresa laboratéria: SkiSobné laboratorium TAVOS, a.s.
Bratislavska cesta 3588, 921 79 Pie§tany

Miesto vykonu laboratérnych €innosti: Skusobné laboratorium TAVOS, a.s., Bratislavské cesta 3588, 921 79 Piestany
Meno a adresa zikaznika: Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.- Utvar distribucie vody

Priemyselna 10

Piest’any

92179

Déatum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skisky (0d-do):04.12.2023 11:05h / 04.12.2023 / 04.12.2023-07.12.2023

Odberné miesto: Brestovany - Materska $kola

Matrica: pitna voda Typ vzorky:  Bodova vzorka
Vzorku odobral: Mitosinka Marién Odber vzorky: Akreditovany
Cislo zakazky: 2023 - UDV Plan odberu vzorky: Kontrola kvality vody podl'a

poziadavky Gtvaru TAVOS, a.s.
Limity podla: Vyhlaska MZ SR 91/2023 Z.z.

Tabulka vysledkov skuSok.

Ukazovatel’ Metoda stanovenia Limit Vysledok Merna Oznad.

jednotka skusky
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1:2015 0 NMH 0 KTJ v 100 ml A
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 NMH 0 KTJ v 100 ml A
Clostridium perfringens STN ISO 14189/71 0 MH 0 KTJ v 100 ml A
Kultivovat. mikroorg. pri 36 °C STN EN ISO 6222 50 MH 10 KTJv1ml A
Kultivovat. mikroorg. pri 22 °C STN EN ISO 6222 200 MH 14 KTJv1ml A
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1:2015 0 MH 0 KTJ v 100 ml A
Teplota STN 75 7375 8-12 OH 12,9 °C A
Vol'ny chlér SOP 3.04 0,30 MH 0,24 mg/l N

Protokol moZe obsahovat' vysledky neakreditovanych skusok, ktoré st oznagené N, vysledky akreditovanych skusok
oznacenych A a vysledky skiiSok zabezpeCovanych subdodévatel'sky oznadenych S
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Upozornenie: ® Protokol sa vztahuje len na predmet skusky
* Protokoly o skuske mozZe pouzivatel’ reprodukovat’ bez obmedzenia celé. Ciastoéna reprodukcia je
mozna len s pisomnym suhlasom vediceho SL TAVOS, a.s.
* Pouzivatel sluzieb akreditovaného pracoviska v ziadnom pripade nesmie pouZit’ jeho akreditacni
znacku

Neistota merania predstavuje rozsireni kombinovanu neistotu z vysledku skusky s koeficientom pokrytia k=2

Prilohy: Protokol o odbere vzorky je ulozeny v Skusobnom laboratériu TAVOS, a.s.
Cislo protokolu o odbere vzorky: 3075/2023

Protokol vypracoval: Ing. Jana Kusendova

Datum vystavenia protokolu: 7.12.2023
Schvalil: Komadelova Terézia, Mgr.

Podpis: L7/ -
Koniec protokolu
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